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I.  AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu€io namo, esan¢io P. Masioto g. 41 Pakruojis, atnaujinimo (modernizavimo) investicinis
planas rengiamas pagal sutartj Nr. R-1/2018, pasirasyta 2018-09-20. Prie investicinio plano pridedamas
pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0119-03199, pastato energinis naudingumas F klasé.
Dokumentai, kuriais remiantis rengiamas daugiabudio atnaujinimo investicinis planas: pastato
energinio naudingumo  sertifikatas Nr. KG-0119-03199, kadastriné byla. Investicijy planas
neprieStarauja Pakruojo miesto patvirtinto bendrojo plano 2013-02-21 Nr. T-43 sprendimams.

Investicinio projekto rengimo vadovas: Gediminas Butkus, atestato Nr. INV 003 1, Pilies g. 8 LT-
91234, Klaipéda. Statyby inzinierius Imantas Budrys, atestato Nr. 39032 Pilies g. 8 LT-91234,
Klaipéda.

Visi pasitlymai yra pateikiami, kaip prie3projektinis sprendimas projektavimo darbams.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau-namo) TIPO
APIBUDINIMAS

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — plyty miras;

1.2, Auksty skaicius — 4;

1.3. Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) — 1975
m.;

1.4, Namo energinio naudingumo klase, sertifikato Nr., i¥davimo data — F, KG-0119-03199, 2018-
11-16;

1.5.  Namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?) — 594,20 m?:

1.6.  Atkuriamoji namo verte, tikst. Eur (pagal Nekinojamojo turto registro duomenis) — -.

lvestani ;s Japg rengéjas:
Gedimin-~ 3 Butkus j
atestato Nr. [y 0031
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2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé.
Eil. Nr. Pavadinimas “‘fl‘:t“’ K";l:‘s’ Pastabos
| ') 3 4 5
2.1, Bendrieji rodikliai
Dol Buty skaicius vnt. 32 Gyvenamosios paskirties
2.1.2. | Buty naudingas plotas m? 1803,31 | patalpos — butai.
2.1.3. z\ll(zzrl%ci)ursligyvenamosws paskirties palalny vnt. - Administracinés,
Namo negyvenamosios paskirties patalpy HEESVENRIGRICS, Breleybos
2.1.4. ben drasisgglotas PRSKIEES paaipl m? - paskirties patalpos.
Namo buty ir kity patalpy naudingasis 2 .
2.15. (bendrasis) plotas (2.1.242.1.4) m 1803,31 | Naudingas pastato plotas.
2.2, Sienos (nurodyti konstrukcija)
Silikatiniy plyty miras.
251 ISoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity m? 1955 30 Sieny plotas be cokolio
e angy plotg), jskaitant angokra$¢ius E 1857,07 m?, angokra¥¢iai
98,23 m’
[Soriniy sieny §ilumos perdavimo 2 Sﬂum(?s perda\flmo
2:2.2. Lvehi shtifag W/m-“K 1,36 koeficientas apie 4,5 karto
didesnis uz leistinajj.
50 cm storio surenkamy
g/b bloky. AntZzeminé
2.23. | Cokolio plotas m? 306,95 | pamato dalis — 129,54 m?,
poZeminé pamato dalis —
177,41 m?
2.2.4. | Cokolio §ilumos perdavimo koeficientas | W/mZK 2,43 li?ol(il;i storto g/b surenlam
2.3, Stogas (nurodyti konstrukeijg)
Sutapdintas stogas.
2
2.3.1. Stogo dangos plotas m 602,99 I ———
Stogo ar perdangos pastogéje §ilumos 3 apie 2,8 karto didesnis uz
kit perdavimo koeficientas Wan's 0.8 leistingjj.
2.4, Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. Langy skaiéius, i5 jy: vnt. 108 Langy pieSinys skirtingas
2411 Langy, pakeisty | maZesnio $ilumos - 08 Langai su vienkameriniais
~ " | pralaidumo langus, skai¢ius ’ stiklo paketais.
242 Langy plotas, i$ jy: m? 226,26 | Langy pieSinys skirtingas
2491 Langy, pakeisty | maZesnio $ilumos i 209.18 Langai su vienkameriniais
© 77" | pralaidumo langus, plotas ’ stiklo paketais
2.4.3. Balkony (lodZijy) dury skai€ius, i3 jy: vat. | 32 | Balkony duyys butuose

Gedimin."s Butkus
atestate Kr. INV 0031 7

E iy o daa—
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Balvk o (],(?dZUI}) durq,'p diceisty b Langai su vienkameriniais
2.4.3.1. | mazesnio §ilumos pralaidumo duris, vnt, 26 . .
v stiklo paketais
skaiCius
2.4.4, Balkony (lodZijy) dury plotas, i% jy: m? 54,08 | Plastikinés durys
Bal}{. ony (lf.)dZuL!) durq,.p ARRISHy ! 2 Langai su vienkameriniais
2.4.4.1. | maZesnio $ilumos pralaidumo duris, m 43,94 ; ;
stiklo paketais
plotas
Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy,
2.5. rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir
lauko durys
*| Plastikiniai laiptiniy langai
2.5:1; Langy skaidius, i$ jy: vnt. 28 (12vnt.), plastikiniai riisio
langai (16 vnt.)
Langu, pakeisty j maZesnio §ilumos Langai su vienkameriniais
2.5.1.1. ; e vnt. 28 ' .
laidumo langus, skai¢ius stiklo paketais
2.52. Langy plotas, i§ ju: m? 59,73 | Plastikiniai laiptiniy langai
2521, Le_mgq, pakeisty | maZesnio §ilumos m? 59,73 La.mgal su v1§nkamer1mals
laidumo langus, plotas stiklo paketais
2573, Lauko dury skai¢ius vnt. 3 Metalinés laiptinés durvs
2.5.4. | Lauko dury plotas m? 6,00 TprReRE

Investicini ) Aanc re.mé:jev;/
Gedimin:s Buthkus  /

-

o
i

atestate Nr. INV 0031
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3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES JVERTINIMAS

2 lentelé.
Ivertinimo pagrindai
. "% (kasmetiniy ir neeiliniy
Vertinima o= ISsamus buklés aprasymas apZiiiry, statybos
Eil. Nr. objektas = 5 (defektai, deformacijos, tyrinéjimy ir vizualinés
A 5 nusidévéjimo lygis ir pan.) apZziuiros akty datos,
i registracijos numeriai,
vykdytojai)
Sienos ~50 cm plyty,
neapsiltintos. Defekty sienose
o e 32 nepastebéta. Plyty sieny Silumos
3.1. ISorinés sienos 3 pefdavimo koel};. %:1 36
W/m?K, apie 4,5 karto didesnis
uz leistingjj Unn=0,30 W/m?K.
Bt i Pamatuose defekty, _deformacijq
3.2, — 3 nepastebeta. Pamatai
neapsiltinti.
Ploks¢ias sutapdintas su
prilydomaja bitumine. Stogas Vizuali apZitira atlikta
3.3. Stogas 3 néra apsiltintas. 2018-09-20, apzitra,
Parapeto apskardinimas matavimus bei foto
suriidijes. fiksacijg atliko Gediminas
Dauguma langy butuose pakeisti | Butkus, atestato nr. INV
y naujais PVC langais su 0031 ir statyby inZinierius
34 iﬁ?ailrirk:)t;}lliiﬂp 4 4 vienkgmeriniais sjcikl_o paketai. Imantas Budrys, atestato
o - Tarpai tarp rémy ir sienos nr. 39032.
uzpildyti poliuretaninémis
putomis.
Grindys - papildomai
. neap$iltintos. Pavojingy
33 Grindys = itrikimy nepastebéta, Fiziné
buklé patenkinama.
Ben(;irgj © 1 Laiptines langai plastikiniai. Investicin'; Az renasjas. -
3.7. i];lrga?;?lz ulf;a by 3 [&jimo j laiptine durys cfp“im’f" Sglfkis A/j f_
dtiey metalinés, risio durys metalinés. ' {/W%
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Silumos punktas dalinai
modernizuotas. Siluma tiekiama
i3 Pakruojo $ilumos tinkly per
plokstelinj $ilumokaitj. Silumos
punkte termofikacinio vandens
temperatiira néra reguliuojama
priklausomai nuo lauko

3.8. Sildymo sistema 3 temperatiros.

Vienvamzdé, apatinio
paskirstymo, priklausoma.
Sildymo sistema i§balansuota.
Stovy uzdaromoji armatiira
nepakeista.

Sildymo sistemos vamzdynai
nepakeisti, izoliuoti.

Vienvamzdé, apatinio
paskirstymo, nepriklausoma.

3.9 Karsto vandens 3 Sildymo sistema i$balansuota.
o sistema Sildymo prietaisai butuose —
ketaus radiatoriai ir nauji
skardiniai.
Tiekiamas i§ centralizuoty
3.10. Vandentiekis 3 miesto tinkly. Magistraliniai
vamzdynai ir stovai atnaujinti.
311 Nuoteky Salinimo 4 Magistraliniai vamzdynai ir
o sistema stovai atnaujinti.

Ventiliacija — naturali kanaliné.
Kanaly angos virtuvése ir
sanitariniame mazge. Oro

3.12. Védinimo sistema 3 pritekéjimas vyksta per langy ir
dury nesandarumus, oro
iStraukimas vyksta per
ventiliacijos kanalus.

Bendrieji elektros ir Laiptiniy patalpy apsvietimo

ek ?pswletm?o ) jrangos buklé patenkinama.
jrenginiai
3.14. Liftai - Néra
Laiptinés $ildomos,
ventiliuojamos per varstomas
3.15. Laiptiné 3 lauko duris, sanitariné -
higienine buklé laiptinése
patenkinama. Investicini o rencéjas; ~ T
Cokolio tinkas kai kur jtrikes, Eff'r'jf'sﬁkf*}(;’,sf/ o
3.16. Cokolis 3 vietomis nutrupéjes. Cokolis - [)

neap$iltintas.
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Lietaus vandens 3 Vidinis lietaus vandens

il nuotékos nuvedimas. Biklé patenkinama.

* Ivertinimo skale: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina
remontuoti); 1 — labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus moniy gyvybei arba
galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimu).

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO
IVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Silumos energijos sanaudos pagal esamg padétj, 3 metai.

3 lentelé.
Eil. e Mato iy
Nr. Rodiklis Vat. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

SkaiCivojamosios  namo  $iluminés
energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/metus 360851.0

4.1.1. o, . ) _
pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m */metus 183,61
duomenis.

4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasé Klasé F
Faktinés Siluminés energijos sgnaudos
namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 152670.0 | Sildymo sezonas - 7

4.1.3. o I A LB
ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto kWh/m?/metus 77,682 | ménesiai
rengimo mety vidurkj
Nurodyty Sildymo sezony vidutinis . L T — e a

fhobsth dienolaipsniy skaidius dienolaipsnis bl Cedl’". rw 3 Butkus //93;4':5;
Siluminés energijos sanaudos patalpy . L RiEE LML

4.1.5. | .. Sl . L kWh/dienolaipsniui | 38,313
Sildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas — 84,51 kWh/m¥metus;

4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stogg — 23,09 kWh/m¥metus;

4.2.3. Silumos nuostoliai per grindis vir§ nesildomy védinamy rasiy — 11,45 kWh/m?/metus;

4.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus — 25,85 kWh/m?/metus;

4.2.5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius — 16,55 kWh/m?/metus.
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S. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

4 lentelé.
Priemoniy paketas A
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Trumpas priemonés Silumos
il. Priemonés Sy t vim et
Eil monés aprasymas, [llll'Odal‘l perdzf o Darby kiekis
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy koeficientas, 2
oo i i (m*, m, vant.)
principus, techninés jrangos U (W/m?K)
charakteristikas ir pan. ** ir/ar Kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5
Energijos
efektyvumg
5.1. e % e
didinandios
priemonés
Silumos punkto keitimas. Reikia Silumos punkto keitimas,
rekonstruoti pastato $ildymo ir perkélimas — 1 kompl.;
kar$to vandens sistemas, kar§to vandens
frengiant individualig apskaita magistraliniy vamzdyny
butuose su ilumos kiekio keitimas ir izoliavimas —
dalikliais, §ilumos punkte 250 m, Sildymo sistemos
jrengiama nuotoliné duomeny stovy keitimas — 520 m;
perdavimo ir duomeny magistraliniy vamzdyny
surinkimo sistema. Sildymo keitimas bei izoliavimas —
sistemoje jrengiami filtrai pries 250 m.; davedimas iki
Silumos apskaita. Taip pat karsto radiatoriy — 150 m.;
- : vandens ir ildymo Silumokaiéiai radiatoriy keitimas — 111
Sildymo ir (ar) e . ) o
. pakeidiami iSardomais. Karsto vnt., termoventiliy su
karsto vandens . -
. vandens vamzdyny stovai termogalvutémis
5.1.1. | sistemy G e o :

R —— nekeitiami, kei¢iami montavimas — [ 11 vnt.,
pertvarky magistraliniai kar§to vandens dalikliy montavimas — 40
keitimas o i . ik

vamzdynali, juos atitinkamai vnt., automatiniai
izoliuoti, Sildymo sistemos balansiniai ventiliai — 40
vamzdyny stovy keitimas, vnt.; srauto reguliatoriai —
Sildymo sistemos magistraliniy 40 vnt.; uzdaromosios
vamzdyny keitimas, juos armatiiros montavimas —
atitinkamai izoliuoti, 100 vnt,

termostatiniy galvuéiy (temp.

18-24 °C) ir §ilumos kiekio

dalikliy jrengimas, privalu visus Investigin' ;fano mnnéia%
radiatorius pakeisti. Ant g;ﬂgg#m‘ s Butkus /2

kiekvieno Sildymo sistemos
stovo jrengiami vienos riidies

Nr. iNV 0031 Cuf,‘xﬁ .
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automatiniai balansiniai ventiliai,
srauto reguliatoriai, uzdarymo
voZtuvai. Ant magistraliniy
vamzdyny jrengiami uzdarymo
voztuvai. Vienvamzdés apatinio
paskirstymo sistemos
perdarymas j dvivamzdg apatinio
paskirstymo sistema, sistemos
balansavimas. Sildymo sistemos
montavimui naudojami
presuojami vamzdZiai.
Apsiltinus pastatg biitina
perskaiCiuoti radiatoriy
galinguma.

Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Védinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas,
jskaitant
rekuperacijos
sistemos
jrengima

Ventiliacijos sistemos renovacija
— védinimo kanaly i§valymas,
biocheminis apdorojimas, bei
pakélimas vir§ parapeto 60 cm,
sandarinimas ir apskardinimas.
Numatoma jrengti apsaugag nuo
pauksciy ant ventiliacijos
kaminéliy. [renginiai, darbai turi
atitikti Lietuvoje galiojanéiy
norminiy dokumenty
reikalavimus,

Valymas — 210 m.;
groteliy keitimas — 64
vnt.

Stogo ar
perdangos
pastogéje
Siltinimas,
iskaitant stogo
konstrukcijos
sustiprinimag ar
deformacijy
Salinimg, stogo
dangos keitimag,
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvarkyma ar
jrengima, arba
naujo $laitinio
stogo (be patalpy
pastogéje)
jrengimas

Stogas §iltinamas mineralinés
vatos arba polistireninio
putplascio plok§témis dviem
sluoksniais. Jrengiama nauja
dviejy sluoksniy prilydomoji
polimeriné bituminé danga.
Irengiamos apsauginés tvorelés.
Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

0,16

Butkus /% G
V 0031 %w-?'j'“

Sutapdinto stogo
apsiltinimas — 602,99 m?

Ve L

10
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(jskaitant
kopécias |
pastogg),
ap§iltinant jj arba
perdanga
pastogéje

[$oriniy sieny
(taip pat ir
cokolio)
§iltinimas,
iskaitant sieny
(cokolio)
konstrukcijos
defekty
pasalinima,
esamy

Sieny bei cokolio jtrikimuy, kity
defekty armavimas,
sutvarkymas. Karkaso jrengimas.
Fasadiniy sieny aptaisymas
mineralinés vatos bei apdailos
plokstémis. Angokraiciy
apSiltinimas 2 - 5 cm storio
izoliacinémis plokstémis,
aptaisymas apdailos plok§témis.
Sieny tarp buty ir jstiklinamy
balkony apsiltinimas plonesniu
termoizoliacijos sluoksniu,
apdailos jrengimas. Cokolio ir
pamaty (gylis 1,2 m)
apsiltinimas i iSorés
termoizoliacinémis plok§témis,
irengiant hidroizoliacija bei

Fasado sieny ap§iltinimas
~1027,16 m?, sieny tarp
balkony ir buty
ap§iltinimas — 509,18 m?,
angokras¢iy ap$iltinimas
— 98,23 m?, cokolio ir

g:::gnn;zsizﬁ apdailg (klinkerio plytelés). Sieny - 0,20 | pamaty ap§iltinimas —
5.4, | D000 | Boriniy sieny ir cokolio Cokolio — | 306,95 m?,
f(eiti%n ae]ektros Siltinimo darbams naudojamos 0,25 balkony Soniniy sieneliy
dui a?’kit * | medziagos, turinéios Europos apiiltinimas — 264,55 m?;
WY 4 techninj jvertinima ir CE arapetas — 56,18 m?;
sistemy ar H pHep
eneimu nuo zenklinimg arba turinéios balkony apsauginiy
éiltir%amlé S nacionalinj techninj jvertinima. tvoreliy apsiltinimas —
(cokolio)s Veédinamos ir drenuojanéios 183,24 m?
b nuogrindos jrengimas. Balkony
(S kqeitim apsauginiy tvoreliy apsiltinimas,
nau';,is) i 2 sutvarkymas ir pritaikymas prie
nuoj rindos fasado. Taip pat privalu atitraukti
o tvga T inZinerinius tinklus nuo
yma Siltinamo fasado. Jrengiamas
pamato konstrukcinis drenazas.
Numatomas parareto Investicini ' tano P'“ﬂf*inS
K&Hini Gsdimin. s Butkus
AL IINAS, ) atestatc Nr. INV mmz/
Irenginiai, darbai turi atitikti W
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus
Bendrojo Laiptiniy langy keitimas. Seny Laiptiniy langai — 23,76
5.1.5. | naudojimo rémy iSémimas, naujy rémy m?, 3 vnt.; pandusy

patalpose esanéiy

jstatymas, reguliavimas ir

jrengimas — 3 vnt.

11
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langy keitimas ir
(ar) bendrojo
naudojimo lauko
dury (jéjimo,
tambiiro,
balkony, riisio,
konteinerinés,
Silumos punkto)
keitimas
(jskaitant
susijusius
apdailos darbus),
j¢jimo laipty
remontas ir
pritaikymas
nejgaliyjy
poreikiams
(panduso
jrengimas)

tvirtinimas, sandury tarp lango ir
sienos hermetizavimas. [¢jimo
laipty remontas ir pritaikyti
nejgaliyjy poreikiams (panduso
lrengimas).

Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Buty ir kity
patalpy langy
keitimas |
mazesnio Silumos
pralaidumo
langus

Mediniy ar seny plastikiniy
langy keitimas naujais PVC
langais su dviem stiklo paketais
ir selektyviniais stiklais - seny
rémy iSémimas, palangiy
i8émimas, plastikiniy bloky
istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, palangiy lenty
Istatymas, sandiiry tarp stakty ir
sienos hermetizavimas, vidaus
angokraS¢iy aptaisymas g/k
plokstémis bei jy nudazymas.
[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Buty langy keitimas —

13 25,48 m%; 15 vnt.

Balkony
jstiklinimas

Istiklinami balkonai iki pusés.
Palangiy apskardinimas, langy
montavimas, hermetizavimas.
Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

[stiklinama — 238,16 m?,

1.4 32 vnt,

UVESLTn’; *dano renadjas:
Cedimin - 3 Butkys
alestate Nr. [NV 0031 7
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Priemoniy paketas B

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Trumpas priemonés
Eil. Prien’lo.nés . apraﬁym.a§, nurodar.lt perdgvimo Pathe il
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy koeficientas, =
AR 35 Ay e R (m*, m, vat.)
principus, techninés jrangos U (W/m’K)
charakteristikas ir pan. ** ir/ar Kiti
1 2 3 5
Energijos
efektyvuma
5.1 ‘- "
didinancios
priemonés
Silumos punkto keitimas. Reikia Silumos punkto keitimas,
rekonstruoti pastato Sildymo ir perkélimas — 1 kompl.;
karsto vandens sistemas, karsto vandens
jrengiant individualig apskaita magistraliniy vamzdyny
butuose su $ilumos kiekio keitimas ir izoliavimas —
dalikliais, Silumos punkte 250 m, Sildymo sistemos
jrengiama nuotoliné duomeny stovy keitimas — 520 m;
perdavimo ir duomeny magistraliniy vamzdyny
surinkimo sistema. Sildymo keitimas bei izoliavimas —
sistemoje jrengiami filtrai prie$ 250 m.; davedimas iki
Silumos apskaitg. Taip pat karsto radiatoriy — 150 m.;
vandens ir §ildymo radiatoriy keitimas — 111
Silumokaiciai pakei¢iami vnt., termoventiliy su
Sildymo ir (ar) iSardomais. Kar§to vandens termogalvutémis
karsto vandens vamzdyny stovai nekei¢iami, montavimas — 111 vnt.,
5.1.1. | sistemy keidiami magistraliniai kar$to dalikliy montavimas — 40
pertvarkymas ar | vandens vamzdynai, juos vnt., automatiniai
keitimas atitinkamai izoliuoti, $ildymo balansiniai ventiliai — 40

sistemos vamzdyny stovy
keitimas, $ildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny
keitimas, juos atitinkamai
izoliuoti, termostatiniy galvuéiy
(temp. 18-24 °C) ir Zilumos
kiekio dalikliy jrengimas,
privalu visus radiatorius
pakeisti. Ant kiekvieno $ildymo
sistemos stovo jrengiami vienos
ritiSies automatiniai balansiniai
ventiliai, srauto reguliatoriai,
uzdarymo voZtuvai. Ant

vnt.; srauto reguliatoriai —
40 vnt.; uzdaromosios
armatiiros montavimas —
100 vnt.

ww W  dann e ff—

' 7
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magistraliniy vamzdyny
frengiami uZdarymo voZtuvai.
Vienvamzdés apatinio
paskirstymo sistemos
perdarymas j dvivamzde
apatinio paskirstymo sistema,
sistemos balansavimas. Sildymo
sistemos montavimui naudojami
presuojami vamzdziai.
ApSiltinus pastata biitina
perskaiiuoti radiatoriy
galinguma.

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Védinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas,
jskaitant
rekuperacijos
sistemos
jrengima

Ventiliacijos sistemos
renovacija — védinimo kanaly
iSvalymas, biocheminis
apdorojimas, bei pakélimas virs
parapeto 60 cm, sandarinimas ir
apskardinimas. Numatoma
jrengti apsaugg nuo pauk$&iy ant
ventiliacijos kaminéliy.
[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Valymas — 210 m.;
groteliy keitimas — 64 vnt.

Stogo ar
perdangos
pastogéje
§iltinimas,
iskaitant stogo
konstrukcijos
sustiprinima ar
deformacijy
Salinima, stogo
dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvarkyma ar
irengima, arba
naujo §laitinio
stogo (be patalpy
pastogéje)
jrengimas
(iskaitant
kopécias |

Stogas §iltinamas mineralinés
vatos arba polistireninio
putplas€io plokstémis dviem
sluoksniais. [rengiama nauja
dviejy sluoksniy prilydomoji
polimeriné bituminé danga.
Irengiamos apsauginés tvorelés.
[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojandiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Sutapdinto stogo
apsiltinimas — 602,99 m?

Juini .+ dgna rena éjaw(—. LS
tines Butkus /o ¥

. T
stafe Nl 00316%"‘\‘
U
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pastogg),
apsiltinant jj arba
perdanga
pastogéje

[Soriniy sieny
(taip pat ir
cokolio)
§iltinimas,
jskaitant sieny
(cokolio)
konstrukeijos
defekty
pasalinima,
esamy
lietvamzdziy
demontavima,
jrengima ar
keitima, elektros,
dujy ar kity
sistemy ar
frengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atitraukima
(i8skyrus keitimg
naujais) ir
nuogrindos
sutvarkyma

Fasadiniy sieny ap$iltinimas
termoizoliacinémis
polistireninio putplasé¢io
plokstémis, apdailos struktiirinio
tinko jrengimas. Angokradéiy
apSiltinimas 2 - 5 cm storio
izoliacinémis plok§témis,
apdailos struktirinio tinko
irengimas. Sieny tarp buty ir
istiklinamy balkony ap§iltinimas
plonesniu termoizoliacijos
sluoksniu 5 cm, apdailos
irengimas. Cokolio ir pamaty
(gylis 1,2 m) apsiltinimas i§
iSorés termoizoliacinémis
ploks§témis, jrengiant
hidroizoliacija bei apdailg
(klinkeris).

ISoriniy sieny ir cokolio
Siltinimo darbams naudojamos
medziagos, turincios Europos
techninj jvertinimg ir CE
Zenklinimg arba turinlios
nacionalinj techninj jvertinima.
Védinamos ir drenuojanéios
nuogrindos jrengimas. Balkony
apsauginiy tvoreliy apsiltinimas,
sutvarkymas ir pritaikymas prie
fasado. Taip pat privalu
atitraukti inZinerinius tinklus
nuo $iltinamo fasado.
Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Fasado sieny aps$iltinimas
—1027,16 m?, sieny tarp
balkony ir buty
apsiltinimas — 509,18 m?,
angokrasciy ap§iltinimas
—98.23 m?, cokolio ir
pamaty ap$iltinimas —
306,95 m?,

balkony Soniniy sieneliy
apsiltinimas — 264,55 m?;
parapetas — 56,18 m?;
balkony apsauginiy
tvoreliy apgiltinimas —
183,24 m?

Bendrojo
naudojimo
patalpose esanéiy
langy keitimas ir
(ar) bendrojo
naudojimo lauko
dury (j&jimo,
tambiiro,

Tambiiro dury jdéjimas. Seny
rémy i§émimas, naujy rémy
istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandiiry tarp stakty
ir sienos hermetizavimas,
mechaninio pritraukéjo
montavimas. Jéjimo laipty
remontas ir pritaikyti nejgaliyjy

Tambiiro durys — 5,22 m?,
3 vnt.; pandusy jrengimas
~3 vnt.

T Il - e
ana rnakias o o
w

=

Sieny - 0,20
Cokolio -
0,25
Invesicn)
Codim

Loz fidbus

[t
afestats Ni. isv U3t Z‘/’%’w 5 '
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balkony, risio,

poreikiams (panduso jrengimas).

konteinerings, [renginiai, darbai turi atitikti
Silumos punkto) | Lietuvoje galiojan&iy norminiy
keitimas dokumenty reikalavimus.
(iskaitant

susijusius

apdailos darbus),
1&jimo laipty
remontas ir
pritaikymas
nejgaliyjy
poreikiams
(panduso
jirengimas)

Buty ir kity
patalpy langy

Visy langy keitimas naujais
PVC langais su dviem stiklo
paketais ir selektyviniais stiklais
- seny rémy iSémimas, palangiy
i$¢émimas, plastikiniy bloky
jstatymas, reguliavimas ir

516 keitimas j tvirtinimas, palangiy lenty 13 Buty langy keitimas —
"7 | maZesnio Silumos | jstatymas, sandury tarp stakty ir | 280,34 m?; 140 vnt.
pralaidumo sienos hermetizavimas, vidaus
langus angokraséiy aptaisymas g/k
plokstémis bei jy nudazymas.
Irenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.
[stiklinami balkonai iki pusés.
Palangiy apskardinimas, langy
517 Balkony montavimas, hermetizavimas. 14 Istiklinama — 238,16 m?,
o jstiklinimas Irenginiai, darbai turi atitikti d 32 vnt.

Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

* Atitvary Silumos pralaidumo koeficiento U (W/m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias
statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®,
patvirtintame Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 9 d. Jsakymu Nr. D1-909.

** Aprasant iSoriniy sieny ir cokolio iltinimo priemong, nurodoma, kad i3oriniy sieny ir cokolio
Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary,
taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir paZenklintas CE Zenklu, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) &is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti sup: ojektuotos naudojant-atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus. ity ) o

T e
Gedimines

kus /. 7= AR
skt e, sV 0031 Z‘/lfs’v

16




P. Masioto g. 41, Pakruojis LT-83136

6. NUMATOMU IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO

EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

5 lentelé.
Fil. Rodiklis Mato Kiekis
Nr. Vat. Esama Priemoniy | Priemoniy
padétis paketas A Paketas B
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1 lI:Iasl\f:lto energinio naudingumo Klasé F C B
asé
Skai¢iuojamosios $iluminés
energijos sanaudos patalpy
6.2. | Zildymui ir kar§tam vandeniui kWh/m?/metus 183,61 55,73 51,01
ruosti i§ jy pagal energija
taupancias priemones:
g2, |Teadmnpsiempdraskatio) kWh/m¥metus 84,51 9,20 9,03
Siltinimas
6.2.2. | Langy keitimas kWh/m?/metus 25,85 16,87 12,88
6.2.3. | Lauko dury keitimas kWh/m*/metus 1,09 0,76 0,75
6.2.4. | Stogo Siltinimas kWh/m?/metus 23,51 3,04 2,98
6.2.5. S_lg‘ildys YOS GERIQOMM RIITAY, | et ot 11,45 8,01 7.86
Skai¢iuojamuyjy Siluminés
energijos sanaudy patalpy
6.3. | Sildymui ir kar§tam vaneniui % - 69,65 7222
ruosti sumazéjimas palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. Iémet:a'rr-l_o SESD( CO; ekv) kiekio femletos i 53,73 55,71
sumazéjimas
Skai¢iuojamuyjy Siluminés
g5, |ChegossAnaMdupatiph | pedians s 127,88 132,60
Sildymui sumazéjimas palyginti
su esamos padéties duomenimis
Skai¢iuojamoji sutaupytos
6.6. | Siluminés energijos verté pagal Eur/m?/metus - 8,44 8,75
esamos padéties kaina.
Skai¢iuojamoji sutaupytos
6.7 §iluminés ex?e.rgijosl vertz:e pagal - i 15220,08 15781.85
esamos padéties kaing visam
namui,

e \u&s(/w

17




P. MaSioto g. 41, Pakruojis LT-83136

7. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

6 lentelé.

Priemoniy paketas A

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Preliminari kaina

IS viso, Eur

Eur/m?(naudingojo
ploto)

1

2

3

4

7.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemoné, i§ viso
is ju:

552676,0

306,48

7.1.1.

Sildymo sistemos medernizavimas

96522,0

53,52

711

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas

15000,0

8,32

7.1.1.2

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas

67954,0

37,68

7.1.1.3.

Kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

13568.0

7552

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

2853,0

1,58

Stogo ar perdangos pastogéje §iltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias j pastogg), apSiltinant jj arba perdangg
pastogéje

60567,0

33,59

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkymg

348954,0

193,51

Balkony jstiklinimas

32364,0

17,95

Bendrojo naudojimo laiptiniy langy (j&jimo) ar dury
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

6808,0

3,78

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos

4608 0

2,56

2 r‘5

VST
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pralaidumo langus

7.2,

Kitos priemonés, i§ viso
i$ ju:

I5 viso:

552676,0

306,48

Priemoniy paketas B

Priemonés pavadinimas

Preliminari kaina

I8 viso, Eur

Eur/m’*(naudingojo

ploto)

2

3

4

Energijos efektyvuma didinanéios priemoné, i§ viso
is ju:

444585,0

246,54

Sildymo sistemos medernizavimas

96522,0

53,52

7.1.1.1.

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to
vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas

15000,0

832

7.1.1.2

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas

67954,0

37,68

7.1.1.3.

Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

13568,0

7,52

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

2853.0

1,58

Stogo ar perdangos pastogéje §iltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinimg, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias | pastoge), apiltinant jj arba perdanga
pastogéje

60567,0

33,59

7.1.4.

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paZalinima,
esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengimg ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

197266,0

109,39

Balkony jstiklinimas

323640

17,95

Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro,
balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto)
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo

laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams

4305,0

mypefoint ¢ ighg

2,39

a3 /7 ff—

Cedimin~ 3 Butkus
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(panduso jrengimas)
716 Butq'ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos 50708.0 28.12
pralaidumo langus
79, Kitos priemonés, i§ viso i i
i§ ju:
IS viso: 444585,0 246,54

Pastaba: pastato naudingas plotas yra 1803,31 m?,

8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lenteleé.
Priemoniy paketas A Priemoniy paketas B
Eil Iflaidy pavadinimas Preliminari Sant‘ykme Preliminari Sant?rkme
b5 kaina Eur o kaina Eur A
Eur/m? Eur/m?
1 2 3 4 3 4
8.1. | Statybos darbai, i§ viso 552676,00 306,48 444585,00 246,54
I$ jy:
8.1.1, | Statybos darbai, tenkantys energijos | 5, c7c 09 306,48 444585,00 | 246,54
efektyvuma didinanéioms
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
3, | ispertizg, jsibiting, irprojekto 38687,32 21,45 31120,95 17,26
igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo
projekto vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieZitira 11053,52 6,13 8891,70
8.4. | Projekto administravimas 6311,59 3,50 6311,59
Galutiné suma: | 608728,43 337,56 490909,24
FIVBSHGT  lano ronpdjus,
Cediminos Buthus  /

atestato Nr. INV 0031
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9. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

7 lentelé.
Priemoniu paketas A
Eil. Nr. | Rodikliai Mato Rodiklio | Pastabos
vnt. reikSmé
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo
o laikas:
Belil pagal suvesting kaing metais 40,00 | Atliekant rangos darbus
9.1.2. atémus valstybés parama gL 21,19 Eiﬁf;?ﬁ;sklf:;i?; ol
Energijg taupanéiy priemoniy
9.2, o ;
atsipirkimo laikas:
9.2.1. | pagal sumine kaina metais 40,00 | Atliekant rangos darbus
922, atéemus valstybés paramg Mg 21,19 ii;sj;t?zésklf:gﬁls b
Priemoniy paketas B
Eil. Nr. | Rodikliai Mato Rodiklio | Pastabos
vnt. reik§mé
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo
o laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 31,11 Atliekant rangos darbus
9.1.2. atémus valstybés paramg metats 16,26 ?ei(gjlt?;?:kl::;rt?s be
Energija taupanciy priemoniy
9.2. s .
atsipirkimo laikas
9.2.1; pagal suming kaing metais 31,11 Atliekant rangos darbus
9.2.2. atémus valstybés paramg MIEIRIS 16,26 i;fg:;?:zésk}:;;::s b

l._: veaticly -+ fano en
Geginin: 2 Butkus
atestato Nr. INV 0031
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s 4 B Sutaupymai
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£50,000 = Investicijy

'"E:‘ T iSmokéjimas

S LRGSRt s : o ® Sildymas

50,000 2

_%19‘000 ; Prie§ modernizacijg Po modernizacijos o !

A50,000 e

Grafikas Nr. 1 Silumos vartojimo pasidalinimas tarp 8ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy (priemoniy paketas A)
Pastaba: Skaitiavimuose vertinamas 20 mety kredito grazinimo laikotarpis. Sutaupymy reik§mé su minuso Zenklu dél
auk3tos priemoniy paketo kainos ir salyginai mazy faktiniy ilumos suvartojimy per paskutinius trejus metus.

Pastaba* Sildymo suvartojimas 83,204 kwh/m2 gautas perskaic¢iavus faktines sanaudas 3ildymui 77.682 kwh/m2 norminiam

§ildymo sezonui.
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Grafikas Nr. 2 Silumos vartojimo pasidalinimas tarp ildymo. investicijy i$mokéjimo ir sutaupymy (priemoniy paketas B)
Pastaba: Skai€iavimuose vertinamas 20 mety kredito grazinimo laikotarpis. Sutaupymy reik§mé su minuso Zenklu dél
aukstos priemoniy paketo kainos ir salyginai mazy faktiniy dilumos suvartojimy per paskutinius trejus metus.

Pastaba* Sildymo suvartojimas 83,204 kwh/m2 gautas perskaic¢iavus faktines sgnaudas Sildymui 77.682 kwh/m2 norminiam

gildymo sezonui.
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9 lentelé.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Igyvendinamy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniu ir
etapy( jei projektas jgyvendinamas
etapais) pavadinimas

Darby
pradzia
(metai,ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

A etapas:

10.1.

Sildymo ir (ar) karsto vandens
sistemy pertvarkymas ar keitimas

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje
Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar
deformacijy Salinima, stogo dangos
keitimg, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengima, arba naujo
Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (jskaitant kopég&ias |
pastoge), apSiltinant jj arba perdanga
pastogéje

10.4.

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima,
jrengima ar keitima, elektros, dujy ar
kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitima naujais)
ir nuogrindos sutvarkyma

10.5.

Balkony jstiklinimas

10.6.

Bendrojo naudojimo lauko dury
(j¢jimo, $ilumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

10.7.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j
mazesnio §ilumos pralaidumo langus

Preliminari
darby pradzia
2019-04-01

Preliminari
darby pabaiga
2021-03-31

Nurodytas
preliminarus
darby pradzios ir
pabaigos laikas
tikslinamas
projekto
igyvendinimo
metu.

S o= T —

B etapas — nenumatytas

3 BURGS
NV 0031 7" Gy
L

Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonés bus jgyvendintos vienu etapu.
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10 lentelé.

11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Priemoniy paketas A

Eil. P Planuojamos léSos
LéSy Saltiniai - L — - Pastabos
Nr. Suma, Eur Procentiné dalis
1 2 3 4 5
Planuojami léSy $altiniai
L1.1. projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patal
11.1.1. e 0,00 0,00
savininky nuosavos Ié3os
Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis  kreditas  100%
11:1:2: Hriansintojo 15%os 552676,00 90,79 statybos darbams.
Valstybés paramos léSos, Kai pasiekiama ne mazesné
kurios skiriamos apmokant kaip C energinio naudingumo
. ) P R klasé ir sumazinamos
projekto parengimo, jo skai¢iuojamosios §iluminés
administravimo ir statybos energijos S‘%"ﬂ“dos ne maziau
o ;e kaip 40% (igyvendinus
11.1.3. F?cl?nmes prieziiiros 56052,43 9,21 b ekt BN pasicletn C:
i§laidas energinio naudingumo klasé,
skaitinojamosios $iluminés
energijos sanaudos sumazéty
69,65%). Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02
Kitos (ES paramos, - -
11.1.4. | savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1é30s)
I$ viso: | 608728,43 100,00
Valstybés paramos lé3os,
Kurios bus skiriamos
11.2. kompensuojant patirtas
iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ ju:
Projekto parengimo i§laidy | 38687,32 100 Kai pasickiama ne mazesne
11.2.1. i . kaip C energinio naudingumo
ompensawma_s - klasé ir sumazinamos
Statybos techninés 11053,52 100 skaiinojamosios Siluminés
prieiiﬁros iglaidq energijos sanaudos ne maZiau
kompensavimas kaip 40% (jgyvendinus
pen projekta bty pasiekta C
11.2.2. energinio naudingumo klasé,
skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sgnaudos sumaZety
69.65%). Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02
Projekto jgyvendinimo 6311,59 100 Kompensuojama 100% nuo
1123 | dmin - 2017-11-02, remiantis bet ne
nIsiravima islaidy daugiau kaip 3,50 Eur/m? be

ptE - . A
Investicini . + dano fens -lu%,' <7
Sedimines Butkus /7, A
featato Nr eV 0034 z/“",» :
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kompensavimas

PVM ir neilgesniam kaip 2
mety laikotarpiui

11.2.4

Valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinanioms priemonéms:

11.2.4.1

kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
Valstybés nustatytoms
energinj efektyvumg
didinan¢ioms priemonéms

165802,80 (nuo
552676,00)

30

Kai pasiekiama ne mazesné
kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir
skaifiuojamosios §iluminés
energijos sgnaudos
sumazinamos ne maziau kaip
40 procenty, palyginti su
Siluminés energijos
sanaudomis iki daugiabugio
namo atnaujinimo priemoniy
jgyvendinimo.

11.2.4.2

Papildoma valstybés
parama kompensuojant 10
proc. §iy priemoniy
igyvendinimo kainos:

11.2.4.2.1.

valstybés paramos dydis,
kai jgyvendinant
atnaujinimo projektg
daugiabuéiame name,
lrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas
neautomatizuotas §ilumos
punktas, jrengiami
balansiniai ventiliai ant
stovy

1500,00
15000,00)

(nuo

10

Kai pasiekiama ne maZesné
kaip C energinio naudingumo
klasé ir sumazinamos
skaiCiuojamosios §iluminés
energijos sanaudos ne maziau
kaip 40%, palyginti su
skaitiuojamomis Siluminés
energijos sgnaudomis iki
atnaujinimo projekto
jgyvendinimo.

11.2.4.2.2.

valstybés paramos dydis,
kai pertvarkoma ar
kei¢iama $ildymo sistema,
butuose ir kitose patalpose
irengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus
ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius

6795,40
67954,00)

(nuo

10

Kai pasiekiama ne maZesne
kaip C energinio naudingumo
klasé ir sumazinamos
skai¢iuojamosios ilumines
energijos sagnaudos ne maziau
kaip 40%, palyginti su
skaiCiuojamomis ¥iluminés
energijos sanaudomis iki
atnaujinimo projekto
jgyvendinimo.

11.3.

Preliminarus laikotarpis,
per kurj valstybés parama
kompensuojant 15 procenty
investicijy, tenkanéiy
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,
suteikiama nurasant
lengvatinio kredito
palukanas iki 0 procenty,
kol bendra nurasyty
lengvatinio kredito

Investicy
Cedimin:

atestate Kr.

Nuo 2017-05-20
nebeskaitiuoajma.

18N0 refitie . 4
T e

& Butkus / /7 o R

NV 0031 z"/%ﬂw
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paliikany suma pasiekia
apskaiéiuotg 15 procenty
suma, nurodytg 1 priedo 10
lentelés 11.2.4.1
papunktyje, ménesiais
(skai¢iavimus pagrindZianti
informacija pridedama).

Valstybés parama i§ viso:

230150,63

37,81

Investicijy sumos

Priemoniy paketas B

Eil e Planuojamos léSos
LéSy Saltiniai J — Pastabos
Nr. Suma, Eur | Procentiné dalis
| 2 3 4 5
Planuojami léSy Saltiniai
11.1. projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patal
11.1.1. \ Ir katy patalpy. 0,00 0,00
savininky nuosavos Ié5os
Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis  kreditas  100%
11.1.2. finansuotojo l&5os 444585,00 90,56 statybos darbams.
Valstybés paramos lé3os, Kai pasickiama ne maZesné
kurios skiriamos apmokant kaip C eigcainty huudigo
. ; p ) klase ir sumazinamos
projekto parengimo, jo skai¢iuojamosios diluminés
administravimo ir statybos energijos sagnaudos ne maziau
v % g kaip 40% (jgyvendinus
11.1.3. F?c}?nmes prieziiiros 4632424 9,44 ekt btiy pasickes B
15laidas energinio naudingumo klase,
skaiCiuojamosios $iluminés
energijos sanaudos sumazéty
72,22%). Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02
Kitos (ES paramos, - -
11.1.4. | savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1é5os)
18 viso: | 490909,24 100,00
Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos C ssucin, ano w-'.-j;W(_ ===
; : Sithuings Butkus /T S
11:2: kompensuojant patirtas i va i e e
i ; ; Greelale N fwy 0031 L
iSlaidas, jgyvendinus b
projekta, is ju:
Projekto parengimo i$laidy | 31120,95 100 Kai pasickiama ne mazesne
1121 k & b kaip C energinio naudingumo
ompensavim — klaseé ir sumazinamos
Statybos techninés 8§891,70 100 skaitiuojamosios ilumines
riezidiros i%laid energijos sgnaudos ne maZiau
11.2.2, Eom ensavimasq kaip 40% (jgyvendinus
p projekta bty pasiekta B
energinio naudingumo klasé,
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skai¢iuojamosios iluminés
energijos sanaudos sumazéty
72,22%). Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02

11.2.3.

Projekto jgyvendinimo
administravimo i§laidy
kompensavimas

6311,59

100

Kompensuojama 100% nuo
2017-11-02, remiantis bet ne
daugiau kaip 3,50 Eur/m? be
PVM ir neilgesniam kaip 2
mety laikotarpiui

11.2.4.

Valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinanéioms priemonéms:

11.2.4.1

kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanéiy
Valstybés nustatytoms
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

133375,50
{nuo
444585,00)

30

Kai pasickiama ne maZesné
kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios 3ilumines
energijos sgnaudos
sumaZinamos ne maziau kaip
40 procenty, palyginti su
Siluminés energijos
sanaudomis iki daugiabugio
namo atnaujinimo priemoniy
jgyvendinimo.

11.2.4.2

Papildoma valstybés
parama kompensuojant 10
proc. §iy priemoniy
igyvendinimo kainos:

11.2.42.1.

valstybés paramos dydis,
kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta
daugiabudiame name,
jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas
neautomatizuotas §ilumos
punktas, jrengiami
balansiniai ventiliai ant
stovy

1500,00
15000,0)

(nuo

10

Kai pasickiama ne mazesné
kaip C energinio naudingumo
klasé ir sumazinamos
skai¢iuojamosios §iluminés
energijos sagnaudos ne maziau
kaip 40%, palyginti su
skaitinojamomis §iluminés
energijos sanaudomis iki
atnaujinimo projekto
igyvendinimo.

11.2.42.2.

valstybés paramos dydis,
kai pertvarkoma ar
kei¢iama $ildymo sistema,
butuose ir kitose patalpose
jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus
ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius

6795,40
67954,00)

(nuo

10

Kai pasickiama ne mazesné
kaip C energinio naudingumo
klas¢ ir sumazinamos
skaiCiuojamosios Siluminés
energijos sanaudos ne maziau
kaip 40%, palyginti su
skaifiuojamomis §iluminés
energijos sgnaudomis iki
atnaujinimo projekto
jgyvendinimo.

Preliminarus laikotarpis,
per kurj valstybés parama
kompensuojant 15 procenty
investicijy, tenkanéiy
energinj efektyvuma
didinanéioms priemonéms,

Nue 2017-05-20
nebeskaicinoajma.

e e =)
m_n-.' a3 renodjas /"./,

o s / E e A

Y e
i R

W G031 'Z:L?;p'r‘\/<
U

27




P. Masioto g. 41. Pakruojis LT-83136

suteikiama nuraSant
lengvatinio kredito
paliikanas iki 0 procenty,
kol bendra nurasyty
lengvatinio kredito
paliikany suma pasiekia
apskaiciuota 15 procenty
sumg, nurodyta 1 priedo 10
lentelés 11.2.4.1
papunktyje, ménesiais
(skaiCiavimus pagrindZianti
informacija pridedama).

tnviesticint ; 1ano e as,

/s

<7

Csiriins Butkus /72 g
P B R R T gk o A
cidetabs B iy 003 C/

fpd—

Valstybés parama i§ viso:

187995,14

38,30

Investiciju sumos

Pastaba: | valstybes parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredit ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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P. Masioto g. 41, Pakruojis LT-83136

12. PASTATO VIZUALINE APZIURA — FOTOFIKSACINE MEDZIAGA

4 pav. Pastato Soninis fasadas
tnvesticini : Jana m*.,‘as:ﬁ A
Gedirains s Buthuz /77 ’—5,:—?.,_

atestate Nr. Iy 0031 Z‘/b =
33

3 pav. Pastato galinis fasadas



P. Masioto g. 41, Pakruojis LT-83136

5 pav. Stogas 6 pav. Cokolis

7 pav. Risio langas 8 pav. Laiptinés dury

Investicin® , *daio eocdias, A
" . /erl:)

as.,
Cediming s Buthus / A

glestat K L1sv 0031 Z&w



P. MaSioto g. 41, Pakruojis LT-83136

Sl oty

9 pav. Metalinés risio dufys

= .-‘-
11 pav. Silumos punktas

Investicn’ ;1 Aano lencdje

Cudintin. 3 Butkus
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P. Masioto g. 41. Pakruojis LT-83136

13. PRIEDAI

Kainy apskaic¢iavimo pagrindimas:
Numatomy investicijy preliminarts dydziai nustatyti pagal UAB ,,Sistela” 2017 m. kovo mén.
skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas ,,Sustambinti statybos darby kainy apskai¢iavimai®>. Pagrindiniai
ikainiai naudojami investicinio projekto skai¢iavimuose pateikti 13 lentelgje.
Darby kiekiai apskaiiuoti pagal natiirinius matavimus, pateikti 4 lenteléje.

13 lentelé.

Eil. |.. . L Mato vat. (m?, | Kaina, Eur (su

Nr Priemonés pavadinimas 1 'R PVM), variantas

' B A/ Variantas B
1 2 3 4

1. Fasado 5161“114 '51.lt1n1mas, Iskaitant sieny konstrukcijos m? 104,0/73,90
defekty pasalinimg

2. Covko_llc_) ir pamaty s_1lt1nm?as, gs_kaltant konstrukcijos defekty . 122.83/122.83
paSalinimg ir nuogrindos jrengimg

3. Stogo modernizavimas z 99,92/99,92

4. Buty lanvgvl% keitimas kartu pakei¢iant palanges ir aptaisant m? 180,88/180.88
angokraséius

5. Bendro nz'tudoh]n-no patalpy latvlvg}; keitimas kartu pakei¢iant m? 160.28/160,28
palanges ir aptaisant angokra3¢ius

6. Balkony jstiklinimas m? 135,89/135,89

7. Riisio perdangos ap§iltinimas m? </

6. Dury keitimas m? 250,0/250,0

8. DV{vam-zdes.apat.mro paskirstymo sistemos jrengimas ir " 31.37/31,37
radiatoriy pajungimas

9, Silumos punkto modernizavimas vnt. 15000/15000

10. | KarSto vandens sistemos pertvarkymas m 65,58/65,58

11. Ve.n.tlhacuo:q ar r;kuperacgos sistemy pertvarkymas, m 10,54/10,54
keitimas ar jrengimas

12. | Panduso nejgaliesiems jrengimas vnt. 1000/1000

Investicini . “fang oo 75

Gediminz Bufh
SCRINUE" 3 SUTry

Y

atestate Nr, INV 0031 lv‘ﬂ*b
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P. Masioto g. 41, Pakruojis LT-83136

IZmetamy Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — SESD) (CO: ekv.) kiekio sumazinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Priemoniy paketas A

Metinis $iluminés energijos suvartojimo

sumazinimas

o MWh/metus (A) 230,607

sumazinimas (sutaupymas)

Tar3os faktoriaus reik§mé tCO2/MWh (B)! 0,23

Metil_llE-; iSmetamy SESD kiekio (s it (C)=(A)x(B) 53,731
sumazinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00

Benfi.ra.s 1Ismetamy SESD kiekio {COx, (E)=(C)x(D) 1343287
sumazinimas

Priemoniy paketas B

Metir.u§ Siluminés energijos suvarto]imo MWh/metus (A) 239,119
pumazinimas (sutaupymas)

Tar$os faktoriaus reikimeé tCO2/MWh (B)! 0,23

Metvu_us iSmetamy SESD kiekio 0 et (C)=(A)x(B) 55,715
sumaZinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio tCO% (E)=(C)x(D) 1392.868

PASTABA:

! TarSos faktoriaus reikime lygi 0,233 t COaery./MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis. kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy investicijy.

PASTABA: Necentralizuoto Silumos tiekimo atveju skaitiavimai atlickami analogiskai, keiéiant tik tarfos faktoriaus
reikSmg. TarSos faktoriaus reikdmé pasirenkama atsizvelgiant j deginamo kuro risj pagal I$metamy Siltnamio efektg
sukelian¢iy dujy kiekio sumaZinimo vertinimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 2010 m. balandZio 6 d. jsakymu
.Del klimato kaitos specialiosios programos I¢Sy naudojimo tvarkos aprafo patvirtinimo™ Nr. D1-275 (Zin., 2010, Nr. 42-
2040), 2 priedo 10.1.1 punkte nurodytus duomenis.
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0119-03199

1lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 6587-5010-5015
Ea?fg@ adresas: P. Masioto g. __—{f_'l—,jligkrgqjis, Pakruojo r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyveriémieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) sildomas plotas, m? 1965 31 o
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1965.31

I\Tus;tatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™: energinio naudingumo
klase:

3 ‘_‘;' % "i:-{ .
‘

e o R < F

LR R

* A+ klase yra laikoma auks&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojant] pastatg,
G kiasé nurodo energikai neefektyvy pastatg

Skalcluojamosios metznés rod:kluq vertés vienam kvadratmlam metrui pastato (jo clalnes} Sildomo ploto:

Neatsmaunnancnos prrmmes energuas sqnaudos kWhl(m’ metai): o 264.47 n
- B ) Atsmaujmancms pirminés energuos sgnaudos, kWh:’(m2 metai): - _—}?30.32 W_—_:
. 1 T\ﬂétlnlu atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 109
— o neatsmaunnancms plrmlnés energijos sanaudomts verte_vr_lL S __W e
: I N Sliummes energijos sgnaudos pastatui Slldytl kWP'u'(m2 metal) ) 183.61 1
“_m B W___:-_Hm“ Sllummes energuos sanaudos pastatui vesinti, kWhl(m2 meial) m _m:_. O§7 Mi? B
Sllummes energijos ‘sgnaudos k: karstam buntmtam vandeniui Ui ruosti, KWh/(m?- m*metai): 160.15 o
Summes elektros s energijos ‘sgnaudos, kWhI(m”*’ metai): _.’2—63'9 B
N Elekt;:);;nergljos sqnaudos patalpy ap8vietimui, kWh/(m?- n']“etﬂawlﬁ)“ S 405
Lo - Pastato | aplinkg !smetamas CO2 k!ekls kgCO2/(m? metai): T “‘Ezif_ —:W:_
<fSertifikavimo eksperto pastabos ——

L= oy
o Sertifikato lsdawmo data :
S e e s

A

Nemf kato galicuirno termlnas 2028-11-
. P

<
"_4

Sertifikatg i§davé

ekspertas Fediminas Butkus

KOPLJA TIK
2021 -01-



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0119-03199

2 lapas / 2 lapu
Pastato (jo dalies) unikalus paztato numeris: 6597-5010-5015
Pastato adresas: P. Ma$ioto g. 41, Pakrucjis, Pakrugjo r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1965.31
Viso pastato Sildomas plotas, m?* 1665.31
Pastalo (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:

Nominés neatsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai). 247 34
Atskaitinés neafsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m2 metai): 341.98
Skai¢iucjamosios neatsinaujinandios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai) 284.47
Skaitiucjamosios atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos kVWh/fm? metai) 230.32
Skaitiucjamuyjy metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 1.09
neatsinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normineés Alskaitinés Skaitiucjamosios
Neatsinaujinantios pirminés energijos, kWhi{m? metai): 96.46 130.46 110.17
Atsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m? metai)’ - - 123.02
Siumines energijos, KW h/(m*-metai): 74.20 95.58 183.61
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti; Norminés Alckaitinés Skai¢iucjamosics
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m*metai): 0 0 0.67
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m* metai) - - 0.0
Silumineés energijos, KW h/(m*metai): 0 0 0.67
Energijos sanaudos karitam buitiniam vandeniui ruocsti: Norminés Atskaitings Skaitiuojamosios
Neatsinaujinandios pinminés energijos, kWh/{rm? metai) 66.68 127.52 96.09
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai) - - 107.30
Silumines energijos, kKWh/(m* metai): 5145 82.81 160.15
Elektros energijos sagnaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitines Skaitiuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos sumines sanaudcs, kWh/(m?* metai) 84.00 84.00 56 21
Atsinaujinangios pirminés energilos sumings sanaudos, kWh/(m2 metai). - - 0.60
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): 30.00 30.00 20.79
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, KW hi(m? metai). 13.50 13.50 4.05
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami $ilumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $aliinial: Sildomi plotai, m?:
§il $altinis_1: Silumos tinklai + pastato ilurnos punktas 1965.31
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org 3aldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose Jie naudojami:
Ora Saldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m?;
Pastatul (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Veédinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m:
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruo$ti naudojamos jrangos tipai ir ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens rucsimo sistemos jrangos fipas: Siidomi plotai, m*:
Sil.galtinis_1: Silumes tinklai + pastato &ilumos punktas 1965.31
Paslato j aplinkg iSmetamas COz kiekis (kgCO2/(m? metai): 50.29
Pastato (jo dalies) sandaruma skaigiavimo duomenys, kartai per valanda: 2.65
Nuorodoes i8samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www. betalt It
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima; W»mj;?“"-m- K

Sertifikato iSdavimo data: Sertifikato galiojimo terminas: 2028-11-16

Sertifikatg iSdave

ekspertas Gediminas Butkus




Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0119-03199

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skai€iuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m? metai)

1. Silumes nuestoliai per pastato sienas* 84.51
P Silumos nuostoliai per pastato stoga* 23.09
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su i§ore* 0.00
4, Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*;
4.1 - per grindis ant grunto* 0.00
4.2 - per horizontaliai pakrag€iuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.3 - per vertikaliai pakraciuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakra8¢iuose apéiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.5 - per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0.60
4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy* 0.00
4.7 - per grindis vir§ nedildomy védinamy rasiy* 11.45
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stogiangius, $vieslangius ir kitas 25.85
skaidrias atitvaras*
6. Silumos nuostoliai per pastato i§orines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 1.09
del dury varstyme*
7. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 16.55
8. Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo* 21.07
9. Silumos nuostoliai dél virSnorminés igorés oro infiltracijos* 0.00
10. Silumos pritekéjimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 33.42
1. Vidiniai $ilumos isiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo [aikotarpiu 78.79
12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpiu 88.25
kompensuoja Silumos pritekéjimai i3 i§orés ir vidiniai Silumos i3siskyrimai
13. Suminés elektros energijos sanaudos pastate 20.79
14. Elekiros energijos sgnaudos patalpy apégvietimui 4.05
15.  Siluminés energiios sanaudos karitam vandeniui ruoiti 160.15
16. Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti 183.61
17, Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti 0.67

* Silumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo

7
sertifikavimo ekspertas /

Atestato
Nr.0119



Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0119-03199

Eil. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
Nr, naudingumui gerinti

1. Pastato sieny ap8iltinimas, kad visy sieny &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

2. Pastato stogy apéiltinimas, kad visy stogy &ilumas perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

3. Pastato perdanguy, kurios ribojasi su i3ore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su ifare, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

4. Pastato grindy ant grunto ap$iltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés pastatui

5. Horizontaliai pakra&éiuose apsiliinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

6. \Vertikaliai pakrasCiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakrasCiuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

8. Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

9. Grindy vir§ védinamy pogrindZiy apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

10.  Grindy virs nesildomy védinamy risiy apgiltinimas, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikiy reikalavimus C klasés
pastatui

11. Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais reikalavimus C
klasés pastatui

12. Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis
reikalavimus C klasés pastatui

13. Pastato karsto buitinio vandens rucgimo sistemos
rekonstravimas, kad &iluminés energijos sgnaudos kartam
vandeniui ruo8ti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

14. Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato ildymo
sistema b0ty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

15. Minimalus &ilumines energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo ildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasg oastatut

Pastaty energinio naudingumao
sertifikavimo ekspertas

Gediminas Butkus

Silumings energijo

s Siluminés energijos

kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu

sutaupyti pastato

metu pastato

(jo dalies) Sildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame energijos kiekio, kurig

metre per metus,
idiegus priemone,
kWh/(m? metai)

72.56

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.33

4.51

0.41

108.71

4.08

109.41

galima sutaupyti
idiegus priemong

0.40

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.02
0.00

0.59

0.02

0.60



NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2018-10-04 Nr. 10/04-1
Klaipéda
Statinio adresas: P. Magioto g. 41, Pakruojis.
Naturinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Imantas Budrys
Investicijy plano rengéjas: Gediminas Butkus

Kiti:

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis

Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo atliekant

namo rodikliai | matavimus vietoje,
A/B paketas
1 2 3 4 5

I |ENERGIN] EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*

Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje
Irengimg) ir (ar) perdangos po védinama Slaitinio
stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty | statomo
naujo Slaitinio stogo pastoge jrengimas energinj 602,99
efektyvumg didinanciy priemoniy jrangai
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvumg didinanciy priemoniy elementai

1. |Fasado si{z.ny Siltinimas, ’jsk.az'.tam sieny m? 1955,30 1955,30/1955,30 m?
konstrukeijos defekty pasalinimg.

2. | Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny m?
konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos 306,95 306,95/306,95 m?
sutvarkymg

3. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo m?

602,99/602,99 m?

keitimas ar jrengimas
210 m

4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m?

keitimas | maZesnio $ilumos pralaidumo langus 280,34 25,48/280,34 m?

oo z = = 3

S. ;axpltzmz; !a:tf_ko .durzg ir lrambwo dur.y. .l.cemmc'zs, m Toaiiliniadiing fisnginims —

iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty 16,20 2

o e sosif o = -/5,22 m

remontq Ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams
6. | Risio perdangos Siltinimas m* |- -/- m?
7. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, vnt Valymas, dezinfekavimas:

210/210 m.

Groteliy keitimas: 64/64
vnt.

Rekuperacijos sistemos: -/-
vnt,

8. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas:

Jestato N, INV 0031 T/

¥ :m;r::n;é}aa/
Gigdiciin 8 Butkus -




8.1. | Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir vnt. Modernizuojamas Silumos
karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar punktas, rekonstruojamos
pertvarkymas, taip pat iv atsinaujinanciy energijos &p pastato $ildymo ir karSto
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro vandens sistemos,
ir panasiai) jrengimas jrengiant individualig

apskaita butuose.

8.2. | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. |40 — 40/40

8.3. | srauto reguliatoriy ant stovy jrengimas vnt. {40 ] 40/40

8.4. | vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m~ |500 / 500/500

8.5. | Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas _vnt. | ) rAdiatoriai 111 radiatoriai

Natlirinius matavimus atliko:

UAB ..Pastaty diagnostika ir statyba*

(Statyby inzinierius)

UARB ,.Pastaty diagnostika ir statyba*

(Statyby inZinierius)

Gediminas Butkus
(vardas, pavardé)

Imantas Budrys

(vardas, pavardé)




2018 10 04 Nr. 18/10/04-1
(data)

Klaipeda

(sudarymo vieta)

Statinio adresas: P. MaSioto g. 41, Pakruojis

VIZUALINES STATINIO APZIOUROS AKTAS

ApZiura: Vizualiné statinio apZiiara, vadovaujantis STR 1.07.03:2017 punktu 39.2.

ApZiuros tikslas: Vizualiné statinio ir atskiry jo konstrukciju bei inZineriniy sistemy apZiira.

bei inZineriniy sistemy
apZidra.

langai plastikiniai. J&jimo j laipting ir
riisio durys metalinés. Tambiro durys

Eil. Apzitros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 4 5
Vizuaking statinio ir S“*“E’_sl‘,”SO o silikatiniy Pl{)‘_‘l’
1 atskiry jo konstrukcijy pe?!]:()g tln'[sqs. rit ]swnq pastccle e Koef Reikalinga suarmuoti jtrikimus ir
' bei inZineriniy sistemy ftrukimy. 162111 SHVHICS PEGavHind KOEL. . | ap§iltinti sienas.
apZitra U=1,36 W/m*K, apie 4,5 karto didesnis uz
' leistingjj Umn=0,30 W/m’K (1-3 pav.).
Vizualiné statinio ir . 2
atskiry jo konstrukcijy Balkon‘al.wBalk'o.n 4 g/ pac_lo Apsabisiiis Reikalinga atstatyti paZeista
2. N sluoksnis i§trupéjes, armatiira pazeista :
bei inZineriniy sistemy .. apdailg.
L korozijos (2 pav.).
apZziura.
Vizualing statinio ir Stogas: Ploki¢ias sutapdintas su
atskiry jo konstrukcijy prilydomaja bitumine. Sutapdinto stogo o iz
% bei inZineriniy sistemy bituminé danga nepakeista, be apiiltinimo Refkalinga apbiltinti Stogs
apZzitra. | sluoksnio (4 pav.).
Vizualiné statinio ir Laiptiné: Laiptinés $ildomos,
4 atskiry jo konstrukcijy ventiliuojamos per varstomas lauko duris,
" | bei inZineriniy sistemy sanitariné - higieniné biiklé laiptinése
apZiiira, patenkinama.
Langai ir balkony durys butuose:
Vlzgall{le statinio ir Dauguma l_angu bptuose pgk;lgtl nawais | p oo nepakeistus langus,
5 atskiry jo konstrukeijy PVC langais su vienkameriniais stiklo R A
" |bei inZineriniy sistemy paketai. Tarpai tarp rémy ir sienos EBIEEES Slaastn l:n o
apziiira. uzpildyti poliuretaninémis putomis (1-2 P p £0-
pav.).
Vizualing statinio ir Langai ir lauko durys bendro Pakeisti nepakeistus langus bei
6 atskiry jo konstrukcijy naudojimo patalpose: Laiptinés ir risio | pakeisti tambiiro duris,
’ hermetizuoti bei uZsandarinti

tarpus tarp sienos ir lango.




Eil.
Nr.

T
ApZzitiros tikslas

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

patenkinamos biiklés, medinés (2, 5, 7-9
pav.).

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukeijy
bei inZineriniy sisterny
apZiiira.

Riisio perdanga: risio perdanga —
tuStuminés gelzbetoninés plokstés,
papildomai neap$iltintos. Pavojingy
itrokimy nepastebéta. Fiziné buklé
patenkinama,

Rekomenduojama apsiltinti
perdanga.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukceijy
bei inZineriniy sistemy
apZilra.

Cokolis: cokolio tinkas vietomis tinko
sluoksnyje jtrikes (5-6 pav.).

Sutvarkyti paZeistas cokolio vietas,
ap§iltinti cokolj.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukeijy
bei inZineriniy sistemy
| apZidira.

Pamatai ir nuogrindos: pamatuose
defekty, deformacijy nepastebéta.
Nuogrinda vietomis suskilinéjusi, nuolydis

] pastato pamatus.

Biitina uZtikrinti, kad biity
tvarkingos statiniy nuogrindos,
saugant statinius ir jy konstrukcijas
nuo chemigkai aktyvaus gruntinio
vandens, tirpaly, klaidZiojanéiy
vandens sroviy poveikio, todél
reikalingas paZeisty viety
atstatymas, sutvarkymas. [rengti
tinkamai nuolydj. Apgiltinti
pamatus.

10.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukeijy
bei inZineriniy sistemy
apzitra.

Silumos tiekimas: §ilumos punktas
dalinai modernizuotas. Siluma tickiama i%
Pakruojo Silumos tinkly per plokstelinj
Silumokaitj. Silumos punkte
termofikacinio vandens temperatiira néra
reguliuojama priklausomai nuo lauko
temperatiiros. Stovy uzdaromoji armatiira
nepakeista. Sildymo sistemos vamzdynai
nepakeisti, izolivoti (10 pav.).

11.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukcijy
bei inZineriniy sistemy
apZidra.

Silumos paskirstymo sistema:
vienvamzdé, apatinio paskirstymo,
nepriklausoma. Sildymo sistema
isbalansuota. Sildymo prietaisai butuose —
ketaus radiatoriai ir nauji skardiniai.

Reikia modemizuoti vienvamzde
Sildymo sistema | dvivamzde, kad
ji veikty efektyviai t.y., pakeisti
senus vamzdynus risyje ir stovus,
vamzdZius ap§iltinti, pakeisti senus
Sildymo sistemos prietaisus naujais
(termostatiniai ventiliai bei galvos,
ir dalikliai).

12.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukcijy
bei inZineriniy sistemy
apZiiira.

Kar$to vandens paskirstymo sistema:
karSto vandens sistema be balansiniy
ventiliy, su cirkuliaciniu stovu. Kardtas
vanduo ruo$iamas pastato §ilumos punkte
irengtame ploksteliniame Silumokaityje.

Pakeisti kar$to vandens vamzdynus
ir juos padengti termoizoliaciniais
kevalais, jrengti reguliuojamaja
armatiirg.

13,

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukeijy
bei inZineriniy sistemy
apZzidra.

Ventiliacija: natirali kanaline. Kanaly
angos virtuvése ir

sanitariniame mazge. Oro pritekéjimas
vyksta per langy ir dury nesandarumus,
oro iStraukimas vyksta per ventiliacijos
kanalus.

Védinimo kanaly iSvalymas bei
sandarinimas,

14.

Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukcijy
bei inZineriniy sistemy
apzilira.

Geriamojo vandens vamzdynai:
tickiamas i§ centralizuoty miesto tinkly.
Magistraliniai vamzdynai ir stovai
atnaujinti.

15.

| Vizualiné statinio ir
atskiry jo konstrukcijy

Elektros instaliacija ir jrenginiai:
laiptiniy patalpy ap3vietimo jrangos biiklé




Eil. Apziuros tikslas Pastebeti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams paSalinti
bei inZineriniy sistemy patenkinama,
apZiira.
Vizualiné statinio ir
16 atskiry jo konstrukeijy 9 Buitinés nuotekos: magistraliniai
" | bei inZineriniy sistemy vamzdZiy ir stovai atnaujinti.
apzilra.
Vizualiné statinio ir
17 atskiry jo konstrukeijy 3 Lietaus vandens nuefekos: vidinis lietaus
" | bei inZineriniy sistemy vandens nuvedimas. Biiklé patenkinama.
apziiira. P ﬁ

UAB ..Pastaty diagnostika ir statyba“

/

(Statyby inZinierius)

UAB ..Pastaty diagnostika ir statyba“
(Statyby inZinierius)

(ApZidros vykdytojo pareigos)

(Apzitiros vykdytojo pareigos)

_—
= }pfa@as)
(para3as)
(para$as)

Gediminas Butkus
(vardas, pavardé)

Imantas Budrys
(vardas, pavarde)

(vardas, pavardé)

(vardas, pavarde)




1 pav.

4 pav.
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